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Datos Proyecto : VIAL TIPO 2

1.1 Zona de Estudio

Superficie Dimensiones | Angulo[] Color Coeficiente | llum.Media | Luminancia Media
[m] Reflexién [lux] [cd/m?]
Acera_A 51.00x2.00 Plano RGB=219,54,36 10% 23 0.7
Calzada A_C1 51.00x3.50 Plano RGB=126,126,126 R37.01% 40 2.2
Calzada A_C2 51.00x3.50 Plano RGB=126,126,126 R37.01% 61 3.1
Estacionamiento 51.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 10% 77 25
Acera_B 51.00x2.00 Plano RGB=219,54,36 10% 97 3.1
Carril bici 51.00x3.00 Plano RGB=219,54,36 10% 83 2.6
Dimensiones Paralelepipedo que incluye el Area [m]: 51.00x17.50x0.00
Datos del Vial
Zona Tipo de Zona Carril Slentido de MarchgAncho | y1 y2 |Pt.Célc.Y|Pt.Calc.Y| h Zona color TablaR Coef.Refl.
[m] (W)| [m] | [m] | (ILUM.) |(LUMIN.)[m] (HC) Factor g0
Acera A Bicicletas/PeatonAcera_A Normal ---> 2.00 0.00 2.00 5 5 0.00 RGB=219,54,36 10.00
Calzada A Vehiculos 7.00 2.00 9.00 10 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01

Calzada A_C1 Normal ---> 3.50 2.00 5.50
Calzada A_C2 Contraria<--- 3.50 5.50 9.00

aooora

Vehiculos Vehiculos Estacionamiento Normal ---> 2.00 9.00 11.00 5 0.00 RGB=126,126,126 10.00
Acera_B Bicicletas/PeatonAcera_B Normal ---> 2.00 11.00 13.00 5 0.00 RGB=219,54,36 10.00
Bicicletas/PeatonBicicletas/PeatonCarril bici Normal ---> 3.00 13.00 16.00 5 0.00 RGB=219,54,36 10.00

Datos de la Instalacion (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila| X 1er Poste | Y 1er Poste | h Poste | Nim. | Interd. | Dim.Brazo | Incl.Lum. | Rot.Brazo | Incl.Lat. | Fact.Cons. Cod Flujo | Ref.

[m] (XP) [m] (YP) | [m] (H) | Postes [ [m] (D) | [m](L) | [TRY) | [1(RZ) |[](RX) [%] Lum. [Im]
Fila A 25.50 2.00 9.00 - 51.00 1.50 5 90 0 80.00 5088704 24500 A
Fila B 0.00 11.00 9.00 - 51.00 1.50 5 270 0 80.00 5088704 24500 A
FilaB_1 0.00 11.00 5.00 - 17.00 0.45 5 90 0 80.00 5088702 17500 B
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Datos Proyecto : VIAL TIPO 2

1.2 Parametros de Calidad de la Instalaciéon

| Superficie | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | MinMedio | MinMax | MedioMax
Plano de Trabajo (h=0.00 m) lluminancia Horizontal (E) 61lux 10 lux 160 lux 0.17 0.07 0.38

Tipo Célculo Solo Dir. + Equipo

Confort Visual

Zona Observador Carril Sr Ti | u | v [ w |
Calzada A Sr=1.05 Ti=-2.00 0.37 2.67 0.34
1) (x=-60.00 y=3.75)m Calzada A_C1 0.37 2.67 0.34
2) (x=111.00 y=7.25)m Calzada A_C2 0.67 2.63 0.32
3) (x=-60.00 y=3.75)m 2.67 0.34
4) (x=111.00 y=3.75)m 2.67 0.34
(x=-20.63 y=3.75)m Ti=-2.00
(x=20.63 y=3.75)m Ti=-2.00
Lv=-2.00 G=-2.00
Vehiculos Sr=1.07 Ti=-2.00 0.35 2.46 0.58
1) (x=-60.00 y=10.00)m Estacionamiento 0.35 2.46 0.58
2) (x=-60.00 y=9.50)m 2.46 0.58
- Ti=-2.00
Lv=-2.00 G=-2.00
Norma: CIE 30
Contaminacién Luminosa
Relacién Media - Rn - Intensidad Maxima
0.99 % 432 cd/kim
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Vistas Proyecto: VIAL TIPO 2

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/400
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Datos Luminarias : VIAL TIPO 2
3.1 Informacioén Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminaria Codigo Luminaria Luminarias | Ref.Lamp. | Lamparas
(Nombre Ensayo ) (Cédigo Ensayo ) N. N.
A HEKA LA HEKA LA 250 ST-MT 5088704 11 LMP-A 1
(HEKLA/H/C 1xST250 E40 GTL HO) (IW2863S)
B HEKA LA HEKA LA 150 ST-MT 5088702 16 LMP-B 1
(HEKLA/H/C 1xST150 E40 GTL HO) (IW2864S)
3.2 Informacién Lamparas
Ref.Lamp. Tipo Cédigo Flujo Potencia | Color N.
(im] W] [K]
LMP-A ST 250 Vsap-010 24500 250 2000 11
LMP-B ST 150 Vsap-009 17500 150 2000 16
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. | Lum. | On | Posicién Luminarias | Rotacion Luminarias | Coédigo Luminaria Factor | Codigo Lampara Flujo
X[m] Y[m] Z[m] X[ Y19 Z[9 Cons. [Im]
A 1 X -76.50;3.50;9.00 0;5;-90 5088704 0.80 Vsap-010 1*24500
2 X -25.50;3.50;9.00 0;5;-90 0.80
3 X 25.50;3.50;9.00 0;5;-90 0.80
4 X 76.50;3.50;9.00 0;5;-90 0.80
5 X 127.50;3.50;9.00 0;5;-90 0.80
6 X -102.00;9.50;9.00 -0;5;90 0.80
7 X -51.00;9.50;9.00 -0;5;90 0.80
8 X 0.00;9.50;9.00 -0;5;90 0.80
9 X 51.00;9.50;9.00 -0;5;90 0.80
10 X 102.00;9.50;9.00 -0;5;90 0.80
11 X 153.00;9.50;9.00 -0;5;90 0.80
B 1 X -102.00;11.45;5.00 0;5;-90 5088702 0.80 Vsap-009 1*17500
2 X -85.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
3 X -68.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
4 X -51.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
5 X -34.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
6 X -17.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
7 X 0.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
8 X 17.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
9 X 34.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
10 X 51.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
11 X 68.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
12 X 85.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
13 X 102.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
14 X 119.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
15 X 136.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
16 X 153.00;11.45;5.00 0;5;-90 0.80
(c)OxyTech Srl  LuxIEPv8 Pagina 5



1EP o

ILUMINACION Felb ngo

. _ Fecha: 12/09/2007
I.E.P. ILUMINACION S.A. Sant Adria 93-95 08030 Barcelona ESPANA Tel +34/93/3125200 - Fax +34/93/3125212 070270B1

Tabla Resultados : VIAL TIPO 2

4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
| O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | Min/Medio | Min/Méx | Medio/Max
DX:2.83 DY:0.89 lluminancia Horizontal (E) 61 lux 10 lux 160 lux 0.17 0.07 0.38
Tipo Célculo Solo Dir. + Equipo
Escala 1/400 No todos los puntos de medida son visibles
20.00
16.00 107 84 67 66 80 99 97 75 60 60 75 97 99 80 66 67 84 107

160 111 78 75 100 143 141 93 65 65 93 141 143 100 75 78 111 160
132 96 70 64 72 97 94 62 51 51 62 94 97 72 64 70 96 132
115 87 61 52 56 69 67 52 45 45 52 67 69 56 52 61 87 115
92 76 54 46 49 52 54 58 59 59 58 54 52 49 46 54 76 92
63 54 40 38 42 44 51 65 74 74 65 51 44 42 38 40 54 63
36 32 26 28 35 39 47 66 74 74 66 47 39 35 28 26 32 36
4.00 18 18 17 20 27 31 37 54 57 57 54 37 31 27 20 17 18 18
10 11 12 14 19 21 24 32 34 34 32 24 21 19 14 12 11 10
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Tabla Resultados : VIAL TIPO 2

4.2 Curvas Isolux sobre:Acera A

| 0 (x:0.00:0.002:0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | MinMedio | MinMax | MedioMax
DX:2.83 DY:0.17 lluminancia Horizontal (E) 28 lux 10 lux 54 lux 0.42 0.18 0.43

Tipo Célculo Solo Dir. + Equipo

Escala 1/400
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Tabla Resultados : VIAL TIPO 2

4.3

Curvas Isolux sobre:Calzada A

| 0 (x:0.00y:2.002:0.00) |

Resultados

| Medio | Minimo | Méximo | Min/Medio | Min/Méx | Medio/Méax

DX:4.64 DY:0.70

lluminancia Horizontal (E)

51lux 19 lux 115 lux 0.37 0.16 0.44

Tipo Célculo

Escala 1/400

e

Solo Dir. + Equipo
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Tabla Resultados : VIAL TIPO 2

4.4 Curvas Isolux sobre:Vehiculos

| 0 (x:0.00:9.002:0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | MinMedio | MinMax | MedioMax
DX:4.64 DY:0.40 lluminancia Horizontal (E) 77 lux 45 lux 138 lux 0.58 0.33 0.56

Tipo Célculo Solo Dir. + Equipo

Escala 1/400
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Tabla Resultados : VIAL TIPO 2

4.5 Curvas Isolux sobre:Acera B

| 0 (x:0.00y:11.00 20.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | MinMedio | MinMax | MedioMax
DX:2.83 DY:0.17 lluminancia Horizontal (E) 97 lux 51 lux 159 lux 0.52 0.32 0.61

Tipo Célculo Solo Dir. + Equipo

Escala 1/400
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Tabla Resultados : VIAL TIPO 2

4.6 Curvas Isolux sobre:Bicicletas/Peatones

| 0 (x:0.00:13.00 20.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | MinMedio | MinMax | MedioMax
DX:2.83 DY:0.25 lluminancia Horizontal (E) 83 lux 46 lux 157 lux 0.55 0.29 0.53

Tipo Célculo Solo Dir. + Equipo

Escala 1/400
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